
 
 
  До 

"ДАЛКИЯ-ВАРНА" ЕАД 
гр Варна 

 
 
 
 

Относно:  Обществена  поръчка: „Доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация  на  270 комплекта комуникационно оборудване, 270 комплекта 

комуникативно оборудване ..... 

 

На вниманието на г-н Р Йорданов 
 

 

Уточняващи въпроси: 
 
1. Моля да бъдат уточнени присъединителните размери на топломерите – 

дължина на корпуса L и  размера на присъединителната резба G за всяка от 
позициите по типоразмери. Габаритните им размери са определящи в цената 

2. Същото да се уточни и за водомерите за студена и топла вода -  L  и G 
3. Наистина ли е важно водомерите за топла вода да бъдат с работна температура 

от 130*С? Предлаганите  такива са с много по-висока цена от масово 
произвежданите с работна температура до 90*С.  Водомерите са в контура на 
допълването на вътрешната инсталация, но все пак от връщащата магистрала? 

4. Задвижките на регулиращите вентили, които не са предмет на подмяна в 
настоящата поръчка еднотипни ли са по отношение на управляващото 
напрежение – 230 V и има ли между тях с аналогово управление или на 24 V? 

 
 

23 септември 2014г     с уважение 
 
       
 


